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Ausbau und Umbau

Der Ausbau des Druckreglers (,SentronicD*) wird wegen thermischer und pneumatischer

Verbesserungen durchgeflhrt.

Dazu wird der Druckregler aus dem Gehause des Alligator-Controllers demontiert und an einen
freien Platz im Schaltschrank montiert z.B. Hutschiene oder neben dem Alligator-Controller.

Dabei ist auf eine gute Beluftung, Abstand zu anderen Bauteilen und AnschluBmaoglichkeit der

Pneumatikschlauche zu achten.

1. -Eingebauter Druckregler
-Controller vom Stromnetz
trennen bzw. ausschalten.

-SentronicD ausbauen.

3. -Druckluftverschraubung durch Kunst-
stoff ISO-Verschraubung M16x1,5 mit
Gegenmutter austauschen.

2. -Sensoranschlu3kabel kurz hinter
dem Stecker durchtrennen.
-Kabel abisolieren und Adernend-
hilsen aufpressen.

4. -Klemmen einsetzen und
Anschlusskabel beidseitig 1:1
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